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PRZETARGI

UWAGA: 

PEC  w Końskich Sp. z o.o.  informuje, że na platformie zakupowej Open Nexus toczy się postępowanie przetargowe  na
wykonanie 2 kompaktowych węzłów ciepłowniczych.

(https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/791450). 

W dniu 21.07.2023 jeden z potencjalnych wykonawców zadał następujące pytanie :

"Dot. węzła cieplnego przy ul. Staszica 7
Prosimy o potwierdzenie czy temp. instalacji c.o. wynoszą na pewno 70/60 st. C (zazwyczaj jest to 70/50 st. C). Wskazujecie
Państwo, że należy przyjąć średnicę strony instalacyjnej węzła c.o. DN65, co w przypadku temp. 70/60 st. C daje prędkość
przepływu wody instalacyjnej w rurociągu DN65 ponad 1,6 "

Odpowiedź: Przyjmujemy , że  temperatura instalacji ma wynosić 70/50 st.C.

 

 

W dniu 10.08.2022 jeden z Oferentów zadał następujące pytania ( dot.postępowania na zakup węzłów cieplnych ID 643141):

1.Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie zaworów regulacyjnych w wykonaniu gwintowanym PN25?
2.Czy w węźle cieplnym nr 2, Końskie ul. Partyzantów 5, Przedszkole nr 2 należy zastosować dwa osobne regulatory różnicy
ciśnień
(oddzielne na obieg c.o. i c.w.u.), czy 1 wspólny co+cwu?
3.Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie regulatora różnicy ciśnień (dot. węzła cieplnego nr 2, Końskie ul. Partyzantów 5,
Przedszkole nr 2) w wykonaniu gwintowanym PN25?
4.Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie po stronie instalacyjnej c.o. (strona niskoparametrowa) zastosowanie
magnetofiltrów w
wykonaniu gwintowanym?

PEC w Końskich sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

1.Dopuszczamy zastosowanie zaworów PN25 w wykonaniu gwintowanym.
2.W węźle cieplnym nr 2, Końskie ul. Partyzantów 5, Przedszkole nr 2 należy zastosować dwa osobne regulatory
różnicy ciśnień dla obiegu c.o. i c.w.u.
3.Dopuszczamy zastosowanie regulatora różnicy ciśnień (węzeł cieplny nr 2, Końskie ul. Partyzantów 5,
Przedszkole nr 2) w wykonaniu gwintowanym PN25.
4.Nie dopuszczamy po stronie instalacyjnej c.o. (niskoparametrowej) zastosowania magnetofiltrów w wykonaniu
gwintowanym.

Informujemy, że na platformie zakupowej Open Nexus trwa postepowanie na budowę odcinka sieci  i przyłączy
ciepłowniczych (ID 648372)

Informujemy, że na platformie zakupowej Open Nexus trwa postępowanie na zakup węzłów cieplnych (ID 643141) .

W dniu 09.08.2022 zmieniono opis przedmiotu zamówienia , zmiany objęły parametry pracy jednego z węzłów.

W dniu 27.07.2022 na skutek wiadomości od jednego z potencjalnych Oferentów zmieniono Załącznik nr 7 - rysunek
pomieszczenia przy ulicy Partyzantów 5 , gdzie błędnie został podany jeden z wymiarów.  

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z o.o. informuje ,  że procedury zakupowe w Spółce realizowane są
za pomocą platformy zakupowej Open Nexus. Jest to internetowy portal e-usług do komunikacji z Wykonawcami oraz do
składania ofert na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Wykonawców do bezpłatnej rejestracji i zapisania się do grup Wykonawców. W
tym celu zapraszamy do odwiedzenia w/w platformy zakupowej, otwarcia zakładki „Zostań wykonawcą”, zaznaczenia
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odpowiedniej kategorii oraz pozostawienia danych kontaktowych. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o
wystawianych przez nas postępowaniach.

Jednocześnie informujemy, iż uczestnikami postępowań mogą być również Wykonawcy nie zarejestrowani.
Zapraszamy do współpracy.


